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開閉式通気孔

AW

押出成形セメント版(素地)　t＝26
通気胴縁　45×15
透湿防水シート
針葉樹合板　t＝12
グラスウール　西側t＝90　東側t=60
針葉樹合板　t＝12(ビス止め)

フローリング　t＝12
針葉樹合板 t=12
根太　45*90＠455

フローリング　t＝12
針葉樹合板 t=12
根太　45*45＠455
大引　90*90＠910
束　90*90＠910

床吹出口
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フローリング　t＝12
針葉樹合板 t=12
根太　45*90＠455

フローリング　t＝12
針葉樹合板 t=12
根太　45*45＠455
大引　90*90＠910
束　　90*90＠910

針葉樹合板
真壁
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チャンバー
チャンバー

針葉樹合板
真壁

針葉樹合板
真壁

針葉樹合板
真壁

300300

カラー鉄板
防水シート

カラー鋼板庇
(既製品)
防水シート

FIX

根太

▼最高高さ

105×240

105×180

105×180

吸込口

ガルバニウム鋼板縦ハゼ葺き　ｱ0.35
集熱・放射冷却空気層　t＝40　
アスファルトルーフィング　22㎏／巻
野地板　t＝9
ポリスチレンフォーム　t=45　
垂木　50*60＠455
母屋　90*90＠910
グラスウール　西側t=160　東側t=100
野縁　45×45＠910　板野縁18×18@303
天井　普通合板　t=4

大壁真壁
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太陽熱温水器

押出成形セメント版(素地)　t＝26
通気胴縁　45×15
透湿防水シート
針葉樹合板　t＝9
グラスウール　西側t＝90　東側t=60
針葉樹合板　t＝12(ビス止め)

土間コンクリート　t＝120
ポリスチレンフォーム　t＝25
防湿シート
砂利・割り栗　t=100

AWAW

ガルバニウム鋼板瓦棒葺き　ｱ0.35
集熱・放射冷却空気層　t＝40　
アスファルトルーフィング　22㎏／巻
野地板　t＝9
ポリスチレンフォーム　t=45　
垂木　50*60＠455
母屋　90*90＠910
グラスウール　西側t=160　東側t=100
野縁　45×45＠910　板野縁18×18@303
天井　普通合板　t=4

土間コンクリート　t＝120
ポリスチレンフォーム　t＝25
防湿シート
砂利・割り栗　t=100

120×120

90×90

丸太末口φ210

ガルバニウム鋼板瓦棒葺き　ｱ0.35
集熱・放射冷却空気層　t＝40　
アスファルトルーフィング　22㎏／巻
野地板　t＝9
ポリスチレンフォーム　t=60
OSB　t=12
垂木　45×150＠455

丸太末口φ240

105×240 105×210
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非焼成セラミックスタイル
タイル下モルタル　t=30
雨水配管、モルタル充填t=55
ポリスチレンフォーム　t＝25
土間コンクリート　t＝120
防湿シート
砂利・割り栗　t=100

ファン
ダクト

ファン
冬昼

夏夜

冬昼

夏昼
夏夜冬昼

夏昼

冬昼

3640

9100

2730 2730

X断面図
0 1 2 5m

Z断面図


